
TAB Mitteldeutschland für den Anschluss an das Niederspannungsnetz 

BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland  Seite 34 von 53 

A 2 Arbeits- und Bedienbereich vor dem Hausanschlus skasten (HAK) 

 

 

Anmerkungen:  
 
1) z. B. Gas- oder Wasserleitungsrohre 
2) z. B. Schrank 
 
Abstand von mind. 1,2 m und Höhe von mind. 1,8 m gelten auch für den 
Zählerschrank! 
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